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ESQUINA SALIENTE

e R 
m m2K/W W/mK

Mortero de cemento (1.900 kg/m²) 0,015 0,012 1,300
1/2 pie ladrillo perforado e=9cm 0,115 0,230 0,500
Mortero de cemento (1.900 kg/m²) 0,015 0,012 1,300
Aislamiento lana de roca 0,060 1,765 0,034
Cámara de aire 0,020 0,170 0,118
Tabique LHD 0,070 0,160 0,438
Enlucido de yeso (1000<d<1300) 0,015 0,026 0,570

0,310

MODELO COMPLETO 20
U-Factor 0,430 W/m2K 0
Longitud 2,00 m 20

FACHADA
U-Factor 0,393 W/m2K
Longitud 2,00 m

Rsi 0,13
Rse 0,04 Frsi 0,895
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Riesgo de condensaciones
TRANSMITANCIA TERMICA LINEAL

Temperatura mínima interior 17,9

Higrometría 5

0,786

0,074

Higrometría 4

U x L

0,861Coeficiente acoplamiento 

FACHADA

W/mk

Espesor =

Temperatura interior

Capuchina Convencional con aislamiento 6 cm (λ=0'034)

Temperatura exterior
Diferencia de temperatura


